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Fecha: 14 de Septiembre de 2017
DISPOSICIÓN DGOSG y S  Nº 166/2017
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VISTO:


El expediente DSG y  OM Nº 009/17-0 caratulado “DSG y OM s/ Caja Chica Especial: s/Reparación Sedes Varias, Consejo de la Magistratura y Poder Judicial, C.A.B.A. 2017 ”; y
CONSIDERANDO:

            
Que, tratan estos actuados de la solicitud impulsada por el Sr. Víctor Hugo Ledesma, Jefe de Departamento de Enlace, tendiente a la reparación de los ascensores de los edificios de Av. Diagonal Roque Sáenz Peña 636 y Tacurí 138, pertenecientes al Poder Judicial de la C.A.B.A. 

Que, teniendo en cuenta lo expresado, fue convocada la empresa Adsur S.A., adjudicataria del Mantenimiento de los ascensores, para que realice los presupuestos sobre las reparaciones requeridas.

Que, atento a lo expresado precedentemente, se advirtió la posibilidad de encauzar el trámite por el Régimen de Excepción instrumentado por la Resolución CM Nº 101/2011, artículo 7º, inciso 1) y que textualmente dice: “se trate de la adquisición de un bien y/o la contratación de un servicio cuya fabricación o prestación sea exclusiva de un proveedor”. 

                       Que, la empresa Adsur S.A., realizó un presupuesto por un valor de pesos sesenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y seis con 98/100 ($ 65.486,98.-) IVA incluido, por trabajos a realizar en Avenida Julio A. Roca N° 516, Mesa de Entradas,  por el suministro y colocación de nuevo cable colgante para la instalación eléctrica móvil del ascensor N° 1, ya que el mismo se encuentra dañado en un tramo y genera fallas intermitentes en las señales que se envían a través de éste. Puesta en marcha y control de funcionamiento. HY-932/1, en el ascensor N° 3. Por el acortamiento de los cables de acero de tracción, ya que los mismos se encuentran largos, superando las medidas mínimas de seguridad. Por el reemplazo del 3° apoyo de la máquina de tracción, por otro nuevo. Puesta en marcha y control de funcionamiento, ascensor N° 2: Por el acortamiento de los cables de acero de tracción, ya que los mismos se encuentran largos, superando las medidas mínimas de seguridad. Por el reemplazo de la cinta de freno, de la zapata de la máquina de tracción por otra nueva. Por el reemplazo del 3° apoyo de la máquina de tracción por otro nuevo. Puesta en marcha y control de funcionamiento. T-138/2, ascensor N° 1: Por el acortamiento de los cables de acero de tracción, ya que los mismos se encuentran largos, superando las medidas mínimas de seguridad. Por el suministro y colocación de un nuevo regulador de velocidad para el ascensor. Por el reemplazo del 3° apoyo de la máquina de tracción del ascensor. Por el suministro y colocación del cable de interconexión del operador de puertas. Puesta en marcha y control de funcionamiento; mano de obra, materiales y herramientas a cargo del adjudicatario.
                        Que, atento el estado del expediente corresponde contratar a la empresa adjudicataria Adsur S.A., por un monto total de pesos sesenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y seis con 98/100 ($ 65.486,98.-) IVA incluido, por los trabajos descriptos, para el Edificio de Avenida Julio A. Roca 530, C.A.B.A.

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I  de la Res. CM Nº 101/2011;
                                                 EL DIRECTOR GENERAL DE

OBRAS SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD
 DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar el gasto, por un valor de pesos sesenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y seis con 98/100 ($ 65.486,98.-) IVA incluido, con la firma Adsur S.A., por trabajos a realizar en Avenida Julio A. Roca N° 516, Mesa de Entradas,  por el suministro y colocación de nuevo cable colgante para la instalación eléctrica móvil del ascensor N° 1, ya que el mismo se encuentra dañado en un tramo y genera fallas intermitentes en las señales que se envían a través de éste. Puesta en marcha y control de funcionamiento. HY-932/1, en el ascensor N° 3. Por el acortamiento de los cables de acero de tracción, ya que los mismos se encuentran largos, superando las medidas mínimas de seguridad. Por el reemplazo del 3° apoyo de la máquina de tracción, por otro nuevo. Puesta en marcha y control de funcionamiento, ascensor N° 2: Por el acortamiento de los cables de acero de tracción, ya que los mismos se encuentran largos, superando las medidas mínimas de seguridad. Por el reemplazo de la cinta de freno, de la zapata de la máquina de tracción por otra nueva. Por el reemplazo del 3° apoyo de la máquina de tracción por otro nuevo. Puesta en marcha y control de funcionamiento. T-138/2, ascensor N° 1: Por el acortamiento de los cables de acero de tracción, ya que los mismos se encuentran largos, superando las medidas mínimas de seguridad. Por el suministro y colocación de un nuevo regulador de velocidad para el ascensor. Por el reemplazo del 3° apoyo de la máquina de tracción del ascensor. Por el suministro y colocación del cable de interconexión del operador de puertas. Puesta en marcha y control de funcionamiento; mano de obra, materiales y herramientas a cargo del adjudicatario.
Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.
Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización  Judicial.

Artículo 4º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección de Programación y Administración Contable, de los Edificios de Av. R. S. Peña N° 636 y Tacuarí 138, oportunamente, archívese.
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